
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город 

Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, 
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ю ридический адрес: Аттестат аккредитации
400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б № РОСС 1Ш.ООО 1.510273
тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67 Срок действия: с 15июля 2013г.
ОКПО 01919834, ОГРН 1053443007287 по 15 июля 2018 г.
ИНН/КПП 3443063870/344301001 
Фактический адрес: 403348,Волгоградская область, 

г.Михайловка, улица Московская, дом 88 а 
тел/факс(84463)4-17-85,4-28-83 
ИНН/КПП 3443063870/344301001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Д.2344 от « 2 2 » декабря 2014г.
1 .Наименование пробы(образца):Вода централизованных систем питьевого водоснабжения,

(наименование пробы в соответствии с НД)
2.Заказчик: Администрация Филоновского сельского поселения________________________

(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 611 от 29.09.2014 г.________________

(№  предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, №  договора)
4.Юридическоелицо,индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
на территории которого проводился отбор проб: Администрация Филоновского сельс/пос, 
Волгоградская обл. Новоанинский р-он, ст. Филоновская. ул. Советская, 1______________
5.Место,гдепроизводилсяотборпроб(образца): в/к Администрация Филоновского сельс/пос, 
Волгоградская обл. Новоанинский р-он, ст. Филоновская. ул. Советская, 1______________

(фактический адрес, наименование предприятия (организации))
6._Пробы(образцы)направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э_________________ _

(подразделение ФБУЗ, филиал, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца)- 15.12.14 г____ 11 час. 00 мин.__________________
8. Дата и время доставки пробы (образца)- 15.12.14 г 16 час. 00 мин._________________ _
9. Код работы: ПК-7147.1_____________________________________________
10.НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074 -  01___________________
11._НД на метод отбора: ГОСТ Р 53415-2009_______________________________________
12. Дополнительные сведения: бак, хим. анализ_____________________________________
Тара, упаковка: 0.5л стерильные бутылки,1,5 л бутылки ПЭТФ_______________________
Условия транспортировки: автотранспорт .сумка-холодильник-соблюдены______________ _
Условия хранения: соблюдены_____________________________________________________
Пробы (образцы) отобраны: пом, врача эпидемиолога Ремчуковой Н.А._________________ _

(должность, ФИО, подпись)
Лицо ответственное за оформление: протокола;____________ к! , Овчинников О.А.

Ф.И.О.
Руководитель (заместителе руководителя) ИЛЩ

р 2 § | 2 3 - - /АЙ.ерчР

Печенюк Е.Н.------------------------------------------
подпись Ф.И.О

м л - шШ-гчМ
Настоящий протокол испытан ийчн&.^0жет быТь полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения 
Михайловского филиала ФБУЗ ЦГ м !•)' •
Данные результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Общее количество страниц 3, страница 1



Код работы: ПК 7147.1
Дата поступления в лабораторию: 15.12.14.

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1 .Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: № 989

Определяе
мые

показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Норматив по 
*

НД на 
методы 

испытаний
1 2 3 • 4 5

ОМЧ КОЕ/1 мл
7

Не более 50 МУК
4.2.1018-01

ОКБ КОЕ/100 мл Не обнаружено в 
100,0

Отсутствуют в 100,0

ТКБ КОЕ/ЮО мл Не обнаружено в 
100,0

Отсутствуют в 100,0

* СанПиН 2Л.4Л 074-01

Дата выдачи результата испытаний: 16.12.14г. 

Исследования проводили:

Должность Ф.И.О. Подпись
Врач Сухова И.В. /  /  

у"'
Фельдшер-лаборант Карнаухова Н .А.

7 7 ^

Ф.И.О. заведующего лабораторией: Сухова И.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения 
Михайловского филиала ФФБУЗ« ЦГ и Э
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее количество страниц: страница: а'?



Код работы: ПК 7147.1_________
Дата поступления в лабораторию: 15.12.2014г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): ______ Вода подземного источника централизованных
систем водоснабжения ______________________________________________
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 57

Наименование
показателя

Единиц
ы
измерен
ия

Результат 
ы анализа

Погрешнос
ть
измерения 
(Р=0,95) ±Д

Показатели качества 
воды источника, по 
классам*, не более

НД на метод исследования

1 2 Оь
Мутность (по 
формазину)

ЕМ/л Менее 0,5 0 1,5 1,5 10,0 ГОСТ 3351-74

Цветность град, по 
(Сг-Со)

Менее 1 0 20 20 50 ГОСТ Р 52769-07

Запах баллы 0 - - - ГОСТ 3351-74
Привкус баллы 0 - - - ГОСТ 3351-74
Железо ( Ре) мг/л 0,13 0,03 0,3 10 20 ГОСТ 4011-72
Водородный
показатель

ед.рН 8,6 0,2 6-9 6-9 6-9 ПНДФ 14.1:2:3:4.21-97 
(изд.2004г.)

Марганец (Мп) ■мг/л 0,0057 0,0019 0,1 1 2 ГОСТ Р 52180-03
Фтор(Р) мг/л 0,40 0,06 1,5-

0,7*
1,5-0,7* 5 ГОСТ 4386-89

Окисляемость
перманганантн
ая

мгО/дм3 1,2 0,4 2 5 15 ПНДФ 14.1:2:4.154- 
99(изд.2012г.)

* Г О С Т  2761 —  84 «И сточ н и ки  ц ен тр ал и зо ван н о го  х о зяй ств ен н о -п и тьево го  водоп ользован и я» . Г и ги ен и чески е , техн и ч ески е  
требован и я  и прави ла вы бора.
** в зависи м ости  от кл и м ати ческого  рай он а

Требования к составу воды источника водоснабжения_______________________ ____________________
Определяемые
показатели

Единиц
ы
измерен
ия

Результат 
ы анализа

Погрешнос
ть
измерения 
(Р=0,95) ±Д

Требования** 
не более

НД на метод исследования

Сухой остаток мг/л 522 52 1000 ГОСТ 18164-72

Общая
жесткость*

°Ж 6,8 1,0 7 ГОСТ Р 52407-2005

Хлориды (С1) мг/л 59 9 350 ГОСТ 4245-72
Сульфаты
(804)

мг/л 204 39 500 ГОСТ Р 52964-08

*3начение ж есткости , в ы р аж ен н о е  в °Ж ,числен н о  равно зн ачен и ю , в ы раж ен н ом у  в м о л ь /м 3 
(Т О С Т  Р 52407 -2005 )
** Г О С Т  2761 —  84 « И сточ н и к и  ц ен трал и зован н ого  х о зяй ств ен н о -п и тьево го  водоп ользован и я» . 
Г и ги ен и чески е, тех н и ч ески е  тр еб о в ан и я  и п рави ла вы бора.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области в городе Михайловка Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском. 
Даниловском районх. Новоанинском. Алексеевской. Киквидзенском .Еланском районах».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. о ^

Общее количество страниц -О  страница О



Наименование
вещества

Единиц
ы
измерен
ия

Результат 
ы анализа

Погрешнос
ть
измерения 
(Р=0,95) ±Д

Величина ПДК * НД на метод исслед

Аммиак и 
аммоний -ион 
(№Ъ)

мг/л 0,33 0,16 1,5 ГОСТ 4192-82

Нитриты (по 
N02)

мг/л 0,003 0 3,3 ГОСТ 4192-82

Нитраты ( по
N03)

мг/л 1,4 0,2 45 ГОСТ 18826-73

Щелочность
(НСОз)

ммоль/л 4,2 0,5 - ГОСТ Р 52963-2008

Кальций (Са) мг/л 84 13 - ГОСТ Р 52407-2005
Кадмий (Сё) мг/л Менее

0,0001
0 0,001 ГОСТ Р 52180-03

Магний (Мй) мг/л 32 5 50 ГОСТ Р 52407-2005
Кремний (по
31)

мг/л 4,9 1,0 10 РД 52.24.433-95

Полифосфаты
(Р04)

мг/л 0,12 0,03 3,5 ПНД 014.1:2.112-97 
(изд.2004 г.)

Медь (Си) мг/л Менее
0,0005

0 1,0** ГОСТ Р 52180-03

Цинк (2п) мг/л 0,00061 0.00020 1 ГОСТ Р 52180-03
Свинец (РЬ) мг/л Менее

0,0001
0 0,01 ГОСТ Р 52180-03

Остаточный
хлор
свободный

мг/л Менее
0,01

0 0,3-0,5** ГОСТ 18190-72

*ГН 2 .1 .5 .1315 -03  «П р ед ел ьн о  д о п у сти м ы е конц ен траци и  (П Д Ю  х и м и ч еск и х  вещ еств  в воде водны х 
объ ектов  хо зя й ств ен н о -п и тьево го  и к у л ьтурн о-б ы тового  в одоп ользован и я»
** С анП иН  2 .1 .4 .1074-01  П и тьевая  вода. Г и ги ен и чески е треб ован и я  к качеству  воды  ц ен трал и зован н ы х  
систем  п и тьевого  во д о сн аб ж ен и я . К он трол ь  к ачества

Дата выдачи результата испытаний: 22.12.2014г

Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. ^  Подпись

Фельдшер-лаборант Абрамова Т. А. ( Я г
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области в городе МихайловкаМихайловском, Кумылженском, Серафимовичском, 
Даниловском районх. Новоанинском. Алексеевском, Кнквидзснском .Еланском районах».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее количество страниц_____ страница_____



Приложение № 1

Заключение

К протоколу испытаний № Д. 2344 от 22.12.2014 года

Исследуемые пробы : Вода централизованных систем питьевого водоснабжения 
('ПК-7147.1') соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям .

Исследуемые пробы : Вода централизованных систем питьевого водоснабжения 
(ПК-7147.1) соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно- химическим показателям

Врач - эксперт Овчинников О.А.


